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Dipl.-Ing. (FH)

Luftdieht, was sonst ?

Referenzdatenblatt

Luftdichtheitspriifung Stadthalle Gunzenhausen
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Luftvolumen: 15.900 m?
Hiillflache: 8.300 m?
Objekttyp: Stadthalle / Veranstaltungshalle xS .
Ort: 91710 Gunzenhausen (Bayern, Mittelfranken) /
Baujahr: 1977 /2019 .

Auftraggeber: Stadt Gunzenhausen [

Unser Leistungsumfang:

e Berechnung der BezugsgrofRen nach DIN
EN 13829,

e Leckageortung nach DIN EN 13829,

o Luftdichtheitsprifung nach DIN EN 13829
zum Nachweis der Luftdichtheit gemaf
EnEV, Unterdruckmessung (Bild oben)
und Uberdruckmessung (Bild rechts).

Eingesetztes Messsystem: EC-LME (bis 40.000 m?/h)

————

Weitere Referenzen und Informationen zu unserem Ingenieurbdiro finden Sie in unserem Profil zum Download. S. 11
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